
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru 
alimentatoare pentru diode LED

Destinaţie

Echipament destinat alimentării dispozitivelor de iluminat cu tehnologie LED.

Pregătirea de lucru şi utilizarea
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Conectaţi cablurile de alimentare şi de ieşire la soclurile corespunzătoare.
Porniţi alimentarea.

Măsuri de precauţie
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Nu depăşiţi parametrii nominali de funcţionare ai echipamentului şi ai diodelor testate.
Respectaţi polaritatea diodei.
Pe alimentatoare pot rămâne tensiuni periculoase chiar şi la câteva minute după decuplarea 
acestora.
Există riscul de leziuni ca urmare a electrocutării - nu atingeţi bornele atunci când alimentarea 
este cuplată.
Nu acoperiţi orificiile de ventilare - există riscul deteriorării echipamentului.
În anumite împrejurări, se pot produce arsuri nepericuloase. Nu atingeţi echipamentul dacă 
alimentarea este cuplată, nici imediat după decuplarea acestuia.
Echipamentul poate perturba funcţionarea aparatelor sensibile radio-TV aflate în apropiere.
În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de
service calificat.




